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SWIADECTWO

S/457/2019/K5

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. przeprowadzono
badania energetyczno - emisyjne kotta typu:

| ALFA 11 12 o mocy nominalnej 12 kW
‘ zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest DEFRO Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Solec 24 / 253, 00 — 403 Warszawa.
Celem badan byta ocena spetnienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z normg
PN-EN 303-5:2012.

Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012 badania cieplno - emisyjne,
potwierdzaja spelnienie wymagan 5 klasy.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta ALFA Il 12 o
i mocy nominalnej 12 kW wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni
? Badan Kottow, Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Petne wyniki badan
zostaty zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 457/2019 z dnia 26.09.2019 r.

- Wymagania
Parametr Jednostka Wyniki badan ;1;);2251"2-?;
klasy 5
Sprawnos¢ % 916-920 = 88,1
Emisja zanieczyszczen
Parametr Moc nominalna Moc minimalna
(010) mg/m?® 19 182 <500
OGC mg/m? 2,4 4,8 <20
Pyt /)| mgm® 18 17 <40

*) wartosci w przeliczeniu/na 10% O

Kierownik Pracowni Badan Kottow Pr%%zadu

mgr inz. Arkadiusz Cieplinski mgr Zdzistaw Brajlich

Ruda Slgska, 26.09.2019 r.

L .aboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegolowy zakres akredytacii znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytaci.

EN 303:5-2012



